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Masuri principale de prevenire si apirare impotriva incendiilor
la obiective cu public numeros

1. Accesul persoanelor in incinta se permite in limita capacitatii, in scopul evitarii producerii
de accidente.

2. Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor in sigurantd in caz de
incendiu se adoptd urmatoarele méasuri:

- pastrarea cailor de evacuare libere si in stare de utilizare la parametrii la care au fost
proiectate si realizate;

- functionarea iluminatului de siguranta, marcarea cailor de evacuare cu indicatoare
standardizate, conform reglementarilor tehnice specifice, astfel incat traseele acestora si fie
recunoscute cu usurintd, atat ziua cat si noaptea, de persoanele care le utilizeaza;

- este interzisd blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc
latimea sau indltimea libera de circulatie stabilita ori care prezintd pericol de incendiu sau explozie.
precum si efectuarea unor modificari la acestea. prin care se inrautiteste situatia initiala.

3. Este interzisa blocarea cailor de acces pentru mijloacele si personalul de interventie ale
serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situatii de urgentd, in vederea salvarii si acordarii
ajutorului persoanelor aflate in pericol, stingerii incendiilor si limitérii efectelor acestora;

4. Instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apd, de incalzire, de
ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si instalatiile tehnologice se exploateaza potrivit
reglementarilor tehnice si masurilor specifice de apdrare impotriva incendiilor, astfel incat acestea sa
nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor;

5. Mijloacele tehnice si instalatiile speciale de apdrare impotriva incendiilor, cu care se
echipeaza si se doteaza constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile. se intretin permanent in
stare de functionare, cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare, conform reglementarilor tehnice
specifice.

6. Lucrarile de verificare, intrefinere si reparare a instalatiilor aferente constructiilor si a
mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se efectueazd numai de personal specializat si
atestat, conform reglementérilor tehnice in vigoare;

7. Scoaterea din functiune a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor fara luarea
unor masuri alternative de apdrare mpotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari
functionarii acestora in conditii de eficienta este strict interzisa;

8. Interzicerea utilizarii focului deschis si a fumatului in incinta obiectivelor;

9. Instruirea personalului cu atributii pe linia situatiilor de urgenta din cadrul obiectivului
privind supravegherea respectdrii masurilor de aparare impotriva situatiilor de urgentd pe timpul
desfasurdrii manifestarilor.

In cazul producerii unui incendiu, se actioneazd de urgentd pentru:

- evacuarea tuturor ocupantilor cladirii precum si a bunurilor importante adipostite,
in ordinea valorii;

- anuntarea incendiului la numarul de apel unic 112;

- stingerea incendiului cu mijloacele de prima interventie.
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